     RINGKASAN EKSEKUTIF

	TAJUK KERTAS KERJA
	:
	Permohonan Baikpulih Paip Utama Bocor Di Tandas Wanita Tingkat     2 Blok Inovasi

	LATAR BELAKANG
	:
	· Terdapat aduan daripada warga berkenaan berlakunya kebocoran siling teruk di tandas lelaki di tingkat 1 blok Inovasi (Galeri)

	TINDAKAN MSF/AST
	:
	· Hasil pemeriksaan lanjut di dapati berlaku kebocoran agak besar di tengah-tengah paip (lihat gambar di MEMO) dan tindakan segera peringkat awal dilakukan oleh pihak Teknikal dengan menutup valve utama saluran paip di tandas wanita (tingkat 2), yang menyebabkan tandas tersebut tiada kemudahan air. Ini telah dikenalpasti sebagai KEROSAKAN KECEMASAN.
· Pada hari yang sama (waktu malam), pihak kontraktor terus dipanggil untuk melihat, mengenalpasti anggaran kerosakan & terus membaikpulih pada paip bocor tersebut. 

	KOS TERLIBAT
	:
	Anggaran Kos terlibat yang telah dipersetujui oleh pihak teknikal adalah seperti berikut:
	No
	Perkara
	
Kuantiti
	Kos
(RM)

	1.
	
Kerja-kerja membaikpulih paip bocor, mengemaskini & membersih kawasan serta upah servis

	


1 Unit


	800.00

	
	
	
JUMLAH
	800.00


[bookmark: _GoBack] *Anggaran kos telah diambil berdasarkan penilaian spesikfikasi yang memuaskan

	CADANGAN TINDAKAN 
	:
	· Penutupan valve awal dilakukan bagi mengelakkan siling tandas akan reput teruk dan jatuh. 
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