RINGKASAN EKSEKUTIF

	TAJUK KERTAS KERJA
	:
	Permohonan bagi kerja-kerja membekal dan memasang 1 unit penyaman udara jenis ceiling mounted 3.0hp dan membaikpulih 1 unit penyaman udara jenis ceiling mounted 3.0hp di Bilik Produktiviti serta membaikpulih 2 unit penyaman udara jenis process cooling bagi bilik Server Blok Inovasi.

	LATAR BELAKANG
	:
	· Terdapat 2 unit penghawa dingin yang gagal beroperasi dengan baik di bilik Produktiviti. 
· Satu (1) daripadanya mengalami kerosakan teruk dan tidak ekonomi untuk dibaikpulih manakala baki satu (1) unit lagi mengalami kerosakan major.
· Lokasi bilik tersebut di tingkat 2 (aras tertinggi – menghasilkan bahang kepanasan dari siling) serta kedudukan tingkap telah meningkatkan kadar kemasukan cahaya matahari dan bahang yang tinggi. 
· Bilik tersebut menempatkan hampir 20 orang warga.
· Bagi kes yang berlainan, terdapat 2 unit penghawa dingin di bilik Server Blok Inovasi yang mengalami kerosakan dan perlu dibaikpulih segera.
· Walaupun major servis telah dilaksanakan ke atas unit-unit tersebut namun unit masih gagal memberikan tahap dingin / kelembapan yang dikehendaki.

	TINDAKAN MSF/AST
	:
	· Menukarganti baru 1 unit penghawa dingin bagi bilik Produktiviti memandangkan unit telah melebihi jangka hayat dan tidak eknomi untuk dibaikpulih.  
· Membaikpulih 3 unit penghawa dingin tersebut berdasarkan keadaannya masih baik, mudah mendapat alat ganti serta masih ekonomi untuk dibaikpulih.

	KOS TERLIBAT
	:
		No
	Lokasi
	Jenis Selenggara
	Jenis Hawa Dingin
	Kos Baikpulih
(RM)

	1.
	Bilik Produktiviti
	Membekal Baru 1 Unit
	Ceiling
Acson 3.0hp
	5,770.00

	2.
	Bilik Produktiviti
	Baikpulih 1 Unit 
	Ceiling
Acson 3.0hp
	3,115.00

	3.
	Bilik Server
	Baikpulih 2 Unit
	Process Cooling Unit 11.0hp
	7,140.00

	

	Jumlah Kos 
	16,025.00


                                                                                   Rujuk lampiran 

	CADANGAN TINDAKAN 
	:
	· Penggantian penghawa dingin baru dan kerja-kerja membaikpulih perlu dilaksanakan segera bagi memberikan keselesaan kepada warga dan memastikan bilik tersebut sentiasa kondusif serta mencapai tahap humidity (Bilik Server) yang mencukupi.
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