RINGKASAN EKSEKUTIF


	TAJUK KERTAS KERJA
	:
	Memohon Kelulusan Untuk Membaikpulih Sistem Penyaman Udara Proses Cooling Unit Untuk Bilik Server di Blok Inovasi

	LATAR BELAKANG
	:
	· Terdapat 2 unit (15hp) yang beroperasi dalam bilik tersebut secara alternate. 
· Salah satu unit mengalami kerosakan pada thermostatic (penyukat suhu). 

	TINDAKAN MSF/AST
	:
	· Penyelenggaraan berjadual dilaksanakan seperti biasa mengikut jadual, namun kerosakan pada thermostatic  berlaku menyebabkan unit gagal berfungsi.

	KOS TERLIBAT
	:
	Kos terlibat adalah seperti berikut:
	No
	Perkara
	Kuantiti
	Kos
(RM)

	1.


	Mengganti thermostatic
	1
	1,350.00

	2.
	Mengganti filter drier
	1
	180.00

	3.
	Menguji kebocoran termasuk purge flush menggunakan nitrogen
	1
	500.00

	4.
	Menghampagas dan mengisi gas
	1
	780.00

	


	
	
	2,810.00




	CADANGAN TINDAKAN 
	:
	· Kerja-kerja baikpulih diperlukan segera bagi memastikan condition unit sentiasa beroperasi dalam keadaan yang baik. 





	
	Disediakan
	Disahkan

	Nama
	Mohd Faizzul Shahir
	Mohd Wafi Hj. Arip

	Jawatan
	Penolong Jurutera
	Penolong Pengurus

	Tarikh
	28.7.2021
	28.7.2021





     [image: A picture containing text

Description automatically generated]
image1.jpeg
/ BILIK SERVER BLOK E





