RINGKASAN EKSEKUTIF

	TAJUK KERTAS KERJA
	:
	Permohonan bagi kerja-kerja pendawaian lampu di Laman P&Q Blok Produktiviti

	LATAR BELAKANG
	:
	· Terdapat 5 unit lampu bertiang yang gagal berfungsi sejak beberapa bulan di Laman P&Q
· Satu daripada 5 unit tiang lampu tersebut telah berada dalam kedudukan condong pada 10’ darjah


	TINDAKAN MSF/AST
	:
	· Tiang condong tersebut telah ditanggalkan sebagai langkah keselamatan 
· Selain itu pemeriksaan mendapati underground cable telah terputus menyebabkan lampu gagal berfungsi


	KOS TERLIBAT
	:
	Kos terlibat adalah RM 3,700.00
                           
                                                                             Rujuk lampiran 

	CADANGAN TINDAKAN 
	:
	· Kos untuk membaikpulih wiring adalah tinggi kerana melibatkan pemecahan tiles selain tiang tersebut juga kelihatan uzur dan sangat sukar untuk di cuci / di cat.
· Tindakan menanggal ke semua tiang lampu dicadangkan memandangkan kefungsian untuk kegunaan lampu tersebut di tahap julat yang sangat rendah.
· Menggantikan 9 unit lampu jenis T8 LED yang akan dipasang pada slab dengan ciri-ciri pada lampu tersebut seperti di bawah :
i. Jimat tenaga elektrik
ii. Kos Penyelenggaraan yang mudah
iii. Mudah mendapat alat ganti
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